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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz projektu umowy
w przedmiotowym postepowaniu, dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz.

25) wyjasniam, co nastepuje:

Pytanienr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia nalezy wykonac ujecia wody gtebinowej o wydajnosci
Q=70 m3/h i gtebokosci studni do 100 m p.p.t. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy
odwiert na gtebokos¢ 100 m p.p.t. okaze sie niewystarczajacy dla osiggniecia wymaganej
wydajnosci ujecia, Zamawiajacy rozliczy sie z Wykonawca za kazdy metr dodatkowego odwiertu
w ramach robét dodatkowych.

odp.

Jesli bedzie potrzeba glebszego odwiertu to tak.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie naziemnych obuddw studziennych typu Lange.
odp.

Tak

Pytanie nr 3
Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg dotgczong do PFU w granicach dziatki hydroforni w

poblizu istniejgcej linii napowietrznej nalezy wykonac stacje transformatorowa. Prosimy o
informacje, czy linia napowietrzna przebiegajgca przez dziatke jest linig sredniego napiecia ?
odp.

Jest to linia niskiego napiecia

Pytanie nr 4

W przypadku gdy linia napowietrzna przebiegajaca przez dziatke na ktorej planowana jest
hydrofornia nie jest linig sredniego napiecia, prosimy o informacje na ktorej dziatce w poblizu
znajduje sie najblizsza linia sredniego napiecia. Prosimy réwniez o informacje, czy w

zakres zadania wchodzi¢ bedzie ewentualne wykonanie linii kablowej sredniego napiecia do
zasilenia stacji transformatorowej, czy tez roboty te zostang rozliczone w ramach robét
dodatkowych badz tez wykonane w ramach innego zamoéwienia?

odp.

Najblizsza linia Sredniego napiecia przebiega przez dziatke nr 202/2 Obreb Chorzew.

W zakres zadania wchodzi wszystko zgodnie z PFU. Po stronie wykonawcy wiec znajduje sie
koniecznos¢ uzyskania warunkow przytgcza energetycznego.



Pytanie nr 5
Z doswiadczenia naszej firmy wynika, ze w przypadku obiektéw takich jak stacje uzdatniania

wody/hydrofornie wyposazanie instalacji fotowoltaicznych w magazyn energii jest zbgdne
poniewaz cata energia wytworzona przez instalacje fotowoltaiczng jest na biezgco
zuzywana na potrzeby biezgce obiektu. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy podtrzymuje
wymog montazu kosztownego magazynu energii? W przypadku podtrzymania koniecznosci
montazu magazynu energii, prosimy o okreslenie jego minimalnej pojemnosci.

odp.

Zgodnie z PFU




